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V Českých Budějovicích 6. 5. 2013 

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K  ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2 

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení 
Datum zahájení zadávacího řízení: 22. 4. 2013 
Název veřejné zakázky: 

DODÁVKA AV TECHNIKY PRO POTŘEBY PROJEKTU 
CENAKVA  II 

(CZ.1.05/2.1.00/01.0024) 

ZADAVATEL :  
Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích  
zastoupená rektorem, prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc. 
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
IČ: 60076658 
Fakulta rybá řství a ochrany vod   
zastoupená děkanem fakulty, prof. Ing. Otomarem Linhartem, DrSc. 
adresa: Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany   

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE : společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy 
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. 
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822 

1) Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů 
pro zpracování nabídky, čl. 2.3 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpověď na dotaz 
dodavatele: 

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY : 

dotaz č. 1  

V daném zadání je poměrně dosti nesrovnalosti. Zde jsou další 

Jedná se o sekci 
- Místnost d ěkana FROV- č.m.212 
 
AV rack  rack pro umístění technologie včetně příslušného vybavení  1 set 
 Kabeláž kabelové rozvody video, audio, řídící a ostatní slaboproudé 1 set 
Ostatní 
materiál 

montážní materiál, kotevní prvky, konektory a drobný 
materiál 

1 set 
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U Racku - jeho velikost  …“ 

Kabeláž - metráž 
 
- Komunika ční místnost - č.m.457, 1x na budov ě D 

v tabulce excel je dole uvedeno 2x  Komunik. místnost - má se naceňovat tedy 2x  ??? 

odpověď na dotaz č. 1 

Racková (19“ standardní ší řka) konstrukce  pro osazení do skříňky. Obsahuje: police, 
vykrývací plechy, kabelový management, napájecí kabely, výška 14U. 

Metráž kabeláže  bude závislá na uchazečem zvolené technologii a zvoleném typu kabelu 
(zadavatel nepožaduje konkrétní typ kabelu). Obecně je nutno vycházet z projektové 
(výkresové) dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek (dokumentace). 

Zadavatelem původně poskytnutý výkaz výměr pro komunikační místnosti č.m. 457 
(budova/objekt A) a č.m. 2.27. (budova/objekt D) skutečně obsahuje 2 komunikační 
místnosti, tzn. každý uvedený set/ks je opravdu požadován 2 krát. Pro přehlednost a 
jednoznačnost zadávacích podmínek dodatečně posíláme soupis prací a dodávek 
s upraveným souhrnným po čtem set/ks  pro požadovanou AV techniku v obou těchto 
komunikačních místnostech – uchazeč tento výkaz výměr nacení pouze jednou, uvedeno 
v souhrnu za obě komunikační místnosti (č.m. 457 – objekt A, č.m. 2.27 – objekt D). 

dotaz č. 2 

Ve schématu pro místnost č. 229 jsou v rámci řídicího systému zapojeny pouze přístroje -
LCD, projektor apod. Dle technické zprávy však má být ovládáno i osvětlení, avšak není 
uveden např. počet okruhů, zda budou světla stmívána, jaká je typ osvětlení apod. 

V návaznosti na tuto skutečnost nebude postačovat požadovaný počet pozic (20) v silovém 
rozvaděči, neboť již nyní je dle výkresové dokumentace obsazeno pozic 19. 

Pokud tedy má být ovládáno i osvětlení žádáme o navýšení pozic z 20 na 30, resp. o 
navýšení dle rozhodnutí o způsobu ovládání světel. 

odpověď na dotaz č. 2 

Ano, zadavatel požaduje ovládání osvětlení dle zadávacích podmínek. Zadavatel 
nepožaduje žádný konkrétní způsob ovládání světel, tzn., počet pozic v silovém rozvaděči 
bude určen dle uchazečem zvoleného způsobu ovládání osvětlení. 

2) Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.   

PODÁNÍ NABÍDEK  

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, do ukončení lhůty pro 
podání nabídek, tj. do  14. 5. 2013 do 9 00 hodin . Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. 

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se 
neotvírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně uchazeče vyrozumí. 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S  NABÍDKAMI  

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skon čení lhůty pro podání nabídek  v zasedací 
místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice. 
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Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem a po jednom 
zástupci za uchazeče. 

S pozdravem 

 
 
 
 
 

Ing. Martina Gabrielová 
Sekce technické přípravy 

PŘÍLOHY: 

. elektronická verze upraveného soupis prací a dodávek 
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