
	Odpovědi na dotazy č. 1, 2, 3 a č.4


Předmět (název)  veřejné zakázky :  „Stavební úpravy vybraných objektů JU“
	Číslo dotazu
	Dotazy
	Odpovědi

	1.
	Lze na akci "Stavební úpravy vybraných objektů JU" kvalifikační předpoklady dle §53 a §54 nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaného dodavatele?
	Ano 

	2.
	a) Přesné určení, kterých upravených výkazů výměr se týká níže okopírované upozornění pro uchazeče, a které výkazy výměr mají být naceněny a doloženy jako součást soutěžní dokumentace pro předmět zakázky část 2 ( Pavilon tělovýchovy)
 

UPOZORNĚNÍ  PRO UCHAZEČE:  poskytnutá  PD (v el. podobě na CD-ROM) akce ,,Rekonstrukce ZI, EL, VZT a UT“ (platí jen pro část 2 !) je zpracována na všechny uvedené specializace. Předmětem díla (a tím i soutěže) bude však jen část týkající se rekonstrukce VZT, MaR, vyhřívání venkovních vstupů a střešních vpustí a  dále rekonstrukce ZI související se střešními vpustěmi a práce s těmito úpravami souvisejícími. Vše  dle upraveného výkazu výměr . 

   

b) Je rozpor v určení hodnoty součinitele prostupu tepla označého v projektové dokumentaci jako k (nově značeno U), a to mezi podkladem " Tabulka prvků", která pro hliníkové prvky uvádí požadavek  "k" pro Položku 10 a11 celkově 1,70W/K.m2 a pro položky12,13,14 k pro sklo 1,70W/K.m2.
A mezi "Technickými standardy dle zákona 137/2006 sb. O veřejných zakázkách:
       
  Prosím o přesné určení požadvku, protože dodržení požadavku standardu tj.U= 1,20W/K.m2, by vyžadovalo zasklení vstupních dveří trojsklem a použití velmi kvalitních nosných profilů
a tím značného cenového rozdílu mezi pžadavkam pro U=1,70W/K.m2.

	a)Část 2  -  Jedná se o upravené výkazy výměr  ve složce ,, Rekonstrukce ZI,VZT,UT,EI a MaR“.       PD je zpracována na celkovou rekonstrukci, ale nabídka uchazeče se bude týkat jen skutečně zadávaných  stavebních úprav souvisejících s výměnou VZT, zateplením střechy, úpravy ZI, navrženým vyhříváním vstupů a střešních vpustí, . Výkazy výměr v této složce jsou již upraveny  na skutečný stav, který bude předmětem plnění. Uchazeč tedy ocení výkaz výměr, který je přiložen ve složce,, Rekonstrukce ZI,VZT,UT,EI a MaR“ pro část 2.
b) Pro položku 10,11,12,13,14  v tabulce prvků platí celková hodnota součinitele prostupu tepla U=1,7W/K.m2.



	3.
	obracíme se na Vás se žádostí, zdali by bylo možné zaslat formuláře Přílohy č.1,2,3 zadávací dokumentace ve formátu WORD z důvodu snadného, srozumitelného a přehledného vyplnění.
	Přílohy č. 1,2,3 Zadávací dokumentace ve formátu doc. Je možné volně stáhnout z internetových stránek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

https://vz.jcu.cz/aktualni-verejne-zakazky/otevrene-rizeni-v-deleni-nadlimitni-a-podlimitni/podlimitni-zakazky/stavebni-upravy-vybranych-objektu-ju/prilohy-k-zd

	4
	V rámci veřejné zakázky " Stavební úpravy vybraných objektů JU"  Vás žádám o vysvětlení následujících dotazů.

V návaznosti na včerejší E-mail, a to dotaz č.1, Vás žádám o upřesnění, které položky dle projektové dokumentace VZT mají být naceněny. 

V Seznamu strojů a zařízení (SSZ)  jsou vypsána zařízení 1 -12, která korespondují s výkresovou dokumentací, 

 výkaz výměr obsahuje pouze zařízení 1 a 2, bez potřebných doplňkových materiálů - viz  "spoločný materiál v SSZ.


	 Aktualizovaný Výkaz výměr pro VZT , část 2 VZ je možné stáhnout z stáhnout z internetových stránek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

https://vz.jcu.cz/aktualni-verejne-zakazky/otevrene-rizeni-v-deleni-nadlimitni-a-podlimitni/podlimitni-zakazky/stavebni-upravy-vybranych-objektu-ju

	
	
	


V Českých Budějovicích 12.7.2011
Vyřizuje :  Veronika Lenghardtová
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